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Kierując się nadrzędną maksymą, iż

OBSŁUGA SERWISOWO-MONITORINGOWA SYSTEMÓW OCHRONY „LEMAT”

ZAPEWNIA NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ INSTALACJI WODNYCH

sporządzona zostaje w dniu .....................2003r.
Umowa  nr  ....../2003

na obsługę serwisową systemów elektrochemicznej ochrony przed korozją 

pomiędzy:

z siedzibą: Warszawa, ul., o numerze NIP.............................,

reprezentowaną przez:

1. .......................................,

2. .......................................,

zwaną w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM,

a  Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Ochrony Przed Korozją  „LEMAT” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 17, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048761 w dniu 28.09.2001r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 522-010-26-91, 

reprezentowanym przez:

1. .......................................,

2. .......................................,

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ.

(1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie obsługi serwisowej systemu/ów elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji wodnej LEMAT.

2. Celem obsługi serwisowej prowadzonej na warunkach i zasadach określonych w niniejszej umowie jest:

· zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu ochrony przed korozją,

· uzyskanie najwyższego stopnia zabezpieczenia przed korozją całej instalacji wodnej w obiekcie chronionym metodą elektrochemiczną,

· osiągnięcie maksymalnego technologicznie przedłużenia żywotności oraz sprawności eksploatacyjnej chronionej instalacji wodnej.

(2

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić obsługę serwisową systemu/ów elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji wodnej w obiektach: 

· Warszawa, ul. ......................................

2. Zakres standardowych czynności rocznej obsługi każdego systemu ochrony określa załącznik nr 1. Strukturę czynnościową oraz częstotliwość jej wykonywania w okresie obowiązywania umowy określa załącznik nr 3. Załączniki te stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Obsługa serwisowa systemu/ów ochrony przed korozją instalacji wodnych w obiektach wymienionych w pkt. 1 prowadzona będzie w okresie od......................................................
(3

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za prowadzenie obsługi serwisowej wynika z obowiązującego w dniu podpisania umowy cennika, zamieszczonego jako załącznik nr 2 oraz wynegocjowanej kalkulacji szczegółowej, będącej załącznikiem nr 3. Załączniki te są integralną częścią niniejszej umowy.

2. Łączne, planowane wynagrodzenie wynikające z przedstawionej w załączniku nr 3 kalkulacji wynosi netto: ...................... zł (słownie netto:.......................................).
3. Do wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek.

4. Ustala się następujące zasady, terminy i wysokości płatności wynagrodzenia WYKONAWCY:

a) Wynagrodzenie płatne będzie ex post w ratach kwartalnych,

b) Za trzy pierwsze kwartały obowiązywać będą płatności stałe w wysokości po 25% wartości obsługi rocznej, tj. po ......................zł za każdy kwartał, uruchamiane na podstawie faktur częściowych.

c) Za ostatni kwartał obowiązywania umowy wystawiona zostanie faktura końcowa, sporządzona na podstawie kalkulacji powykonawczej, uwzględniającej rzeczywisty zakres wykonanej obsługi rocznej. Wysokość faktury końcowej wynikać będzie z różnicy między wartością zrealizowanej obsługi rocznej a sumą płatności częściowych fakturowanych za trzy pierwsze kwartały.

d) Rozliczenie roczne, o którym mowa w ust. c), sporządzone zostanie z zastosowaniem stawek cennikowych obowiązujących w dniu podpisania niniejszej umowy. WYKONAWCA gwarantuje tym samym stałość stawek cennikowych za standardową obsługę serwisową w rocznym okresie rozliczeniowym.

e) Faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawiane będą na koniec danego kwartału, z terminem płatności 30 dni od daty ich otrzymania na konto WYKONAWCY w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO III ODDZIAŁ W WARSZAWIE nr  11301062-2831-27001.


Przekroczenie tego terminu spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

f) ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT, które nie będą zawierały imienia i nazwiska oraz podpisu osoby upoważnionej do otrzymania faktur VAT.

(4

1. WYKONAWCA realizując obsługę serwisową systemu/ów ochrony antykorozyjnej na warunkach niniejszej umowy zapewnia pełną sprawność eksploatacyjną urządzeń ochrony oraz maksymalną technologicznie efektywność zabezpieczenia przed korozją instalacji wodnych w chronionych obiektach.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia obsługi serwisowej według ustalonego harmonogramu bez wezwania ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

3. WYKONAWCA w ramach niniejszej umowy serwisowej zobowiązuje się także do:

a) utworzenia dla każdego serwisowanego systemu ochrony specjalnej, informatycznej bazy danych, stanowiącej historyczną dokumentację jego funkcjonowania,

b) rejestrowania na bieżąco parametrów pracy systemu oraz wszelkich danych obrazujących jego funkcjonowanie,

c) wykonania specjalistycznych analiz i ocen sprawności serwisowanego systemu ochrony, dokonywania niezbędnych korekt parametrów jego pracy i innych czynności regulacyjno-kontrolnych, zapewniających właściwą ochronę przed korozją instalacji wodnych w chronionym obiekcie,

d) przekazywania ZAMAWIAJĄCEMU wyników pomiarów, badań wody i innych ważnych  informacji o stanie instalacji ochrony oraz o przeprowadzonych przeglądach głównych w formie kwartalnych sprawozdań wysyłanych do ZAMAWIAJĄCEGO w pierwszym miesiącu następnego kwartału,

e) udzielania ZAMAWIAJĄCEMU porad i wskazań dotyczących prawidłowej eksploatacji systemu ochrony.

4. Ze względów technologicznych WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do określania terminów wykonania przeglądów głównych i badań wody po analizie danych otrzymanych z przeglądów bieżących.

5. Jeśli WYKONAWCA stwierdzi konieczność wymiany eksploatacyjnie zużywających się elementów systemu ochrony (np.: wymiany zużytej anody, pręta dystansowo-mocującego do anody, złącza kontrolno-pomiarowego, uszczelek lub innych elementów) albo konieczność naprawy uszkodzonego podzespołu decydującego o sprawności systemu ochrony (np. polaryzatora), to ich wymiana lub naprawa nastąpi bezzwłocznie, bez konieczności wystawiania odrębnego zlecenia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

6. W przypadku wystąpienia czynności serwisowo-obsługowych nie wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych WYKONAWCY oraz wykraczających poza standardowy zakres niniejszej umowy serwisowej i okresowe wymiany/naprawy części eksploatacyjnych wskazanych w pkt. 5, ZAMAWIAJĄCY może ich przeprowadzenie zlecić WYKONAWCY na podstawie odrębnie wystawionego zlecenia.

7. Wynagrodzenie za czynności serwisowe określone w pkt. 5 i 6 będzie fakturowane na podstawie cennika WYKONAWCY obowiązującego w dniu ich przeprowadzenia.

8. WYKONAWCY przysługuje prawo dysponowania danymi zgromadzonymi w trakcie czynności serwisowych oraz ich wykorzystania w badaniach nad rozwojem technologii i rozwiązań technicznych dotyczących elektrochemicznej ochrony przed korozją.

(5

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się eksploatować system/y ochrony przed korozją zgodnie z jego/ich przeznaczeniem i wymaganiami technologicznymi, chronić przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniami i dewastacją oraz współdziałać z WYKONAWCĄ na rzecz zapewnienia najlepszych warunków obsługi serwisowej oraz uzyskania najwyższego stopnia zabezpieczenia chronionych instalacji wodnych przed korozją.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się udostępniać WYKONAWCY wszystkie niezbędne klucze umożliwiające dostęp do pomieszczeń, w których zainstalowano urządzenia ochrony lub zapewnić dostęp do w/w pomieszczeń w inny sposób.

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się utrzymywać pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia ochrony w stanie umożliwiającym wykonywanie prac serwisowych.

4. W przypadku wystąpienia rozszczelnienia instalacji systemu ochrony przed korozją, ZAMAWIAJĄCY we własnym zakresie zamknie zawory odcinające systemu, a w przypadku systemu ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania wyłączy równocześnie zasilanie pompy obiegowej systemu ochrony oraz bezzwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ o powstałej awarii.

5. ZAMAWIAJĄCY określi klasyfikację obiektu/ów serwisowanych przez WYKONAWCĘ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316). Wykaz klasyfikacji obiektów zawiera załącznik nr 4, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

(6

Umowa niniejsza może być przedłużona na następne okresy obsługi serwisowej poprzez dwustronnie uzgodnione i podpisane aneksy.

(7

1. Rozwiązanie umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ możliwe jest bez podania przyczyn, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem lub niewykonania wszystkich prac przez WYKONAWCĘ, strony rozliczą należność za obsługę serwisową za faktyczny zakres jej wykonania.

(8

Ustalenia dodatkowe:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone za zgodą obydwu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(10

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy odpowiedni miejscowo dla siedziby WYKONAWCY.

(11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                               WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy na obsługę serwisową

systemów elektrochemicznej ochrony przed korozją „LEMAT”

Standardowy zakres obsługi serwisowej

systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją

instalacji wodnych „LEMAT”

Celem obsługi serwisowej prowadzonej w ramach umowy serwisowej jest:

· zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony oraz jego elementów składowych,

· osiągnięcie najwyższego, technologicznie osiągalnego stopnia zabezpieczenia przed korozją chronionej elektrochemicznie instalacji wodnej,

· uzyskanie przedłużenia żywotności oraz sprawności eksploatacyjnej chronionej instalacji wodnej, a w rezultacie wysokiej efektywności nakładów inwestycyjnych na ochronę instalacji wodnej o dużej wartości w danym budynku.

Uzyskanie nadrzędnych celów obsługi serwisowej wyznacza następujący zakres czynnościowy jej prowadzenia:

1. Stworzenie obudowy dokumentacyjno-analitycznej dla każdego systemu ochrony, a w tym:

· opracowanie indywidualnej kartoteki chronionej instalacji zawierającej dotychczasową historię  ochrony, ocenę sprawności i skuteczności ochrony oraz przewidywane zabiegi serwisowo-konserwacyjne w kolejnych okresach jej funkcjonowania,

· prowadzenie bazy danych, uaktualnianej na bieżąco w trakcie rocznej obsługi serwisowej,

· przetwarzanie i analizowanie danych charakteryzujących parametry pracy systemu ochrony oraz sprawność eksploatacyjną chronionej instalacji wodnej.

2. Przeglądy bieżące, w zakres których wchodzą:

a) sprawdzenie prawidłowej pracy poszczególnych elementów systemu ochrony elektrochemicznej, w tym:

· szczelności układu technologicznego,

· obiegu hydraulicznego systemu (drożność filtrów, zaworów, odwodnień),

· urządzeń odpowietrzających (reaktora, pompy, instalacji systemu),

· instalacji elektrycznej systemu,

· układu polaryzacji;

b) wykonanie pomiarów podstawowych parametrów pracy systemu ochrony, w tym:

· pomiar napięcia polaryzacji,

· pomiar prądu polaryzacji,

· pomiar temperatury w reaktorze,

· odczyt wskazań wodomierza dopustu;

c) wykonanie okresowych pomiarów alkaliczności wody w zależności od wskazań technologicznych;

d) wprowadzenie zarejestrowanych w przeglądzie bieżącym danych i wyników obserwacji do indywidualnej



karty systemu ochrony instalacji;

e) przetworzenie danych, wykonanie analiz oraz opracowanie wyników zgodnie z metodologią bazy



dokumentacyjno-analitycznej, określonej w pkt. 1;

f) wykorzystanie wyników i ocen z przeglądu bieżącego do:

· dokonania korekt parametrów pracy systemu ochrony,

· okresowych sprawozdań charakteryzujących funkcjonowanie systemu ochrony,

· planowania działań serwisowych.

3. Przegląd główny systemu ochrony, w tym:

a) wykonanie pełnego przeglądu bieżącego w zakresie określonym w pkt. 2;

b) demontaż elementów systemu ochrony podlegających zabiegom renowacyjnym;

c) renowacja anody, obejmująca:

· ocenę osadów anodowych,

· oczyszczenie anody z osadów ,

· ocenę stopnia zużycia anody,

· ocenę stanu anody, połączeń i uszczelnień w systemie ochrony;

d) czyszczenie reaktora lub zasobnika, w tym:

· ocena osadów katodowych,

· czyszczenie i usunięcie osadów ,

· ocena stanu zbiornika,

· czyszczenie i udrożnienie odwodnień i odpowietrzeń zbiornika;

e) wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych pozostałych elementów systemu, a zwłaszcza:

· filtrów, zaworów i pompy obiegowej dla systemów ochrony instalacji centralnego ogrzewania,

· zaworów i impulsatora przepływu dla systemów ochrony instalacji wody użytkowej;

f) zmontowanie elementów systemu ochrony;

g) uruchomienie eksploatacyjne systemu ochrony oraz wykonanie szczegółowych pomiarów elektrycznych 

(pomiary prądu polaryzacji, skuteczności zerowania, rezystencji izolacji);

h) wprowadzenie zarejestrowanych w przeglądzie głównym danych i wyników obserwacji do indywidualnej



karty systemu ochrony instalacji.

4. Badanie wody na zawartość glinu, obejmujące:

a) ustalenie reprezentatywnych punktów poboru próbek wody w obiekcie oraz harmonogram ich gromadzenia dla każdej serwisowanej instalacji;

b) rejestracja danych o warunkach poboru próbek (miejsce, temperatura, czas);

c) badania laboratoryjne próbek wody;

d) zapis wyników badania wody;

e) analiza porównawcza z poprzednimi wynikami badań wody i wnioski do korekty parametrów ochrony;

f) przekazanie wyników w sprawozdaniach serwisowych.

5. Kwartalne sprawozdania z prowadzonej obsługi serwisowej oraz wnioski, uwagi i zalecenia służące prawidłowej eksploatacji instalacji wodnych.

6. Gromadzenie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich danych, wyników i obserwacji, a także prowadzenie niezależnych badań nad stosowaną technologią, pozwalających doskonalić technologię metody ochrony przed korozją, dokonywać odpowiednich regulacji i usprawnień oraz stwarzać podstawę świadczenia dodatkowej obsługi eksperckiej.

5
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